
LEGENDA DE SINALIZAÇÃO

S2

190x95mm

S3
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S12

190x95mm

E1

134mm

Dimensões para distânica máxima de visibilidade = 6,00m
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Esta edificação está dotada das seguintes

Sistema de Proteção contra incêndios:

- Acesso de Viatura do CBMMT

- Resistência ao fogo dos elementos de construção

- Extintores de incêndio

- Hidrantes e mangotinhos

- Iluminação de emergência

- Alarme de incêndio

- Sinalização de emergência

- Saídas de emergência

- Brigada de incêndio

- Controle de materiais de acabamento

- Spda

Edificação em estrutura metálica,

concreto e alvenaria

Em caso de emergência:

Ligue 193 - Corpo de bombeiros

Ligue 190 - Polícia militar

M1

134mm

QTD.

E3

95x190mm

E2

95x190mm

LEGENDA DE SINALIZAÇÃO

SAÍDA DE EMERGÊNCIA: Indicação do sentido (esquerda ou

direita) de uma saída de emergência. Dimensões mínimas: L =

2,0 H

S2

190x95mm

SAÍDA DE EMERGÊNCIA: Indicação de uma saída de

emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu

acesso.

S3

190x95mm

S12

190x95mm

SAÍDA DE EMERGÊNCIA:

Indicação da saída de emergência, com ou sem

complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou

imagem, ou ambos)

E1

134mm

Dimensões para distânica máxima de visibilidade = 6,00m

ALARME SONORO: Indicação do local de instalação do alarme

de incêndio

ALARME

DE

INCÊNDIO

COMANDO MANUAL DE ALARME OU BOMBA DE INCÊNDIO:

Ponto de acionamento de alarme de incêndio ou  bomba de

incêndio. Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem

escrita, designando o equipamento acionado

BOMBA

DE

INCÊNDIO

EXTINTOR DE INCÊNDIO:

Indicação de localização dos extintores de incêndio

E5

134mm

E8

134mm

ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE:

Indicação do abrigo da mangueira de incêndio com ou sem

hidrante no seu interior

HIDRANTE DE INCÊNDIO:

Indicação da localização do hidrantequando instalado fora do

abrigo de mangueiras

E9

134mm

SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE

COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES):

Usado para indicar a localização dos equipamentos de combate

a incêndio e alarme, para evitar a sua obstrução

E12

1,00x1,00m

Esta edificação está dotada das seguintes

Sistema de Proteção contra incêndios:

- Acesso de Viatura do CBMMT

- Resistência ao fogo dos elementos de construção

- Extintores de incêndio

- Hidrantes e mangotinhos

- Iluminação de emergência

- Alarme de incêndio

- Sinalização de emergência

- Saídas de emergência

- Brigada de incêndio

- Controle de materiais de acabamento

- Spda

Edificação em estrutura metálica,

concreto e alvenaria

Em caso de emergência:

Ligue 193 - Corpo de bombeiros

Ligue 190 - Polícia militar

INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA

INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO:

Na entrada principal da edificação.
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QTD.
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2x(1.00x0.60)

2x(1.00x0.60) P=1.50
2x(1.00x0.60) P=1.50

2x(1.00x0.60) P=1.50 2x(1.00x0.60) P=1.50

2x(1.00x0.60) 2x(1.00x0.60)

COORDENAÇÃO

A: 23,55m²

P: 19,85m

SECRETARIA

A: 23,55m²

P: 19,85m

DIRETORIA

A: 11,21m²

P: 13,50m

ALMOXARIFADO

A: 10,32m²

P: 12,92m
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SALA DE INFORMÁTICA
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BIBLIOTECA

A: 48,00m²

P: 28,00m

CIRCULAÇÃO INTERNA
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P: 351,00m

SALA DE AULA 07
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P: 28,00m

SALA DE AULA 08
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SALA DOS PROFESSORES

A: 42,19m²
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PCD MASC.

A: 2,89m²

P: 6,80m
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WC MASC.

A: 17,72m²

P: 21,75m
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A: 39,06m²

DML
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WC FEM.

P: 10,58m
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A: 2,44m²

P: 6.35m

CIRCULAÇÃO

A: 8,40m²

P: 12,96m
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Esta edificação está dotada das seguintes

Sistema de Proteção contra incêndios:

- Acesso de Viatura do CBMMT

- Resistência ao fogo dos elementos de construção

- Extintores de incêndio

- Hidrantes e mangotinhos

- Iluminação de emergência

- Alarme de incêndio

- Sinalização de emergência

- Saídas de emergência

- Brigada de incêndio

- Controle de materiais de acabamento

- Spda

Edificação em estrutura metálica,

concreto e alvenaria

Em caso de emergência:

Ligue 193 - Corpo de bombeiros

Ligue 190 - Polícia militar
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DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

00

EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ ABC - 6Kg

08

00

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, 30 LED'S, AUTONOMIA 6 HORAS (PAREDE)

EXTINTOR PORTÁTIL DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)
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ÁREA 1: Pavimento Térreo

E-1: Escola em geral.

ÁREA 3: Auditório

D-1: Local para prestação de

serviço profissional ou

condução de negócios

ÁREA 2: Quadra Poliesportiva

F-3: Centro esportivo e de exibição.

ESCALA:

Planta baixa - Preventivos (Pav. Térreo)
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